Préconisations pour la pose des boulons
de Construction Métallique sur chantier

PrécoCM

Préparation avant serrage

Avant le serrage par la méthode HRC, vérifier :

» la présence du marquage C € sur lemballage scellé ;
» laprésence du marquage HRC sur l'emballage et sur les boulons ;

» la correspondance des boulons avec le plan de montage : classe de qualité, diametre
et longueur;

> les outils de serrage a utiliser (voir Fiche C) pour le serrage au refus ;
D la capacité de serrage de la visseuse HRC*, et la douille de serrage adaptée.

v’ Enregistrer le(s) numéro(s) de lot(s). Il est recommandé que tous les boulons d'un
méme assemblage appartiennent au méme lot (voir étiquette).

X Eviter le montage si la météo est mauvaise :
//;‘/, Pluie importante, rosée... (risque de casse au montage]

‘l Température inférieure a 0 °C ou supérieure a 35 °C

Le serrage des boulons HRC s’effectue ensuite en 3 phases :
Serrage au refus =» Pré-serrage =» Serrage final

* Sj loutil de serrage HRC n’est pas opérationnel (encombrement...), les boulons HRC de classe K2 peuvent étre serrés par la
k méthode du couple : voir Fiche G. /
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Mise en place et serrage au refus

~

D Mettre en place les boulons avec les écrous et les rondelles dans le bon sens (voir
Fiche A).

D Serrer au refus tous les boulons de l'assemblage, en respectant l'ordre de serrage des
boulons (voir H5), puis remplacer les broches et boulons-martyrs présents.

Serrage au refus = serrage avec une clé a main de dimension normale, sans
rallonge, par une seule personne =» L'écrou ne peut plus étre dévissé a la main.

Le serrage doit rester modéré pour éviter tout sur-serrage des boulons HRC (risque
de casse du boulon) particulierement pour les petits diamétres (inférieurs a 16 mm).

D Aprés le serrage au refus, vérifier qu'un boulon est bien présent dans chaque trou.

b Vérifier que le filetage de la vis dépasse de l'écrou d’au moins 1 Pas = 1 filet.
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b Veérifier que les écrous et les vis sont bien en appui sur toute la surface.
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b Vérifier que le jeu résiduel en rive est £ 2 mm (voir Fiche A), avant de passer a l'étape
suivante. Dans le cas contraire, répéter le serrage au refus en recommencant par le
1¢" boulon (sauf si anomalie détectée).

v’ Apres la mise en place des boulons, effectuer au plus tot le pré-serrage (pour éviter les
efforts sur les assemblages : vent, température, pluie...]).

X Sans précaution particuliére, les sous-ensembles prémontés ne doivent pas étre levés
avant la fin du pré-serrage.
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Mise en précontrainte (pré-serrage + serrage final)

v/ Serrer (coté écrou) avec la visseuse HRC.

v’ Prévoir les 2 phases de serrage dans la méme journée pour éviter

toute modification du coefficient km.

Lordre du serrage doit étre comme spécifié par le Bureau d'études ;
en l'absence de consigne, voir Hb5.

Pour les sous-ensembles prémontés, le levage est a effectuer apres
le pré-serrage en respectant les précautions d'usage (pas de glisse-
ment des éléments assemblés, pas de surcharge des boulons]).

1¢r phase du serrage (pré-serrage)

Pas de réglage de la boulonneuse HRC nécessaire.

Arréter le serrage au changement de comportement de la visseuse (bruit, ressenti de
lopérateur) et au plus tard lorsque la douille extérieure arréte de tourner (certaines
visseuses HRC bipent ou s'arrétent seules).

Un repérage de chaque boulon pré-serré par « marqueur-peinture » est utile.

Apres le pré-serrage de tous les boulons, vérifier que les vis dépassent de la méme facon
des écrous (aucun boulon oublié).

v’ Cette 1° phase doit étre finie pour tous les boulons d'un méme assemblage avant

N

d’entamer la 2™ phase.

2¢me phase du serrage (serrage final et rupture de U'embout-fusible)

Pas de réglage de la boulonneuse HRC nécessaire.

Serrer les boulons (sans enlever le doigt de la gachette) jusqu’a la rupture de 'embout-
fusible.

Sans peinture (ou autre polluant]) sur le support, la vis ne tourne normalement pas pendant
le serrage. Pour s’en assurer, tracer un repére sur la téte de vis et le support avant serrage,
et vérifier apres serrage que la vis n'a pas tournée.

La rondelle sous écrou ne doit pas tourner pendant le serrage (sinon risque de sur-
serrage).

Ejecter les embouts avec précaution pour éviter les chutes d’objet. Prévoir leur recyclage.

Pour les boulons revétus, appliquer une protection sur Uextrémité (par exemple peinture
riche en zinc). Pour les boulons bruts, la méme procédure est recommandée pour éviter
les coulures de rouille.

Aprés la 2¢m phase, tout boulon desserré ne doit pas étre resserré mais démonté et
entierement remplacé (le boulon remplacé est a mettre au rebut).

Nettoyer régulierement la douille de serrage conformément a la notice du fabricant de la
boulonneuse pour un bon fonctionnement.

/
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Controle du serrage des boulons HRC

v/ Vérifier que tous les embouts-fusibles sont bien cassés.

X Le contréle par le couple n'est pas applicable aux boulons HRC.

Ordre du serrage des boulons
\

v/ Le serrage doit débuter par la partie la plus rigide de l'assemblage et progresser vers la
partie la moins rigide (de Uintérieur vers Uextérieur de lassemblage).

Sans consigne particuliere du Bureau d'études, Uordre de serrage suivant peut étre utilisé :

Exemple : assemblages par couvre-joints

Exemple : assemblages
par platines d’about (éclisses)
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Ensemble pour les entreprises de la mécanique
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